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Energieeffizienz Gebiude DIN V 18599 Datum: 28.11.2019
Energieausweis - Kurziibersicht Seite: 26
Projekt: 19111 Stadtvillen, Schwansburg é :
Neubau
Anforderungen . | Gebaudedaten
Die Anforderungen Bezugsflache: 689 m¢ | Volumen Ve: 2152 ¢ Fensteranteil: 256 %
sind erfiiit. | Wii Flache A: 1144 it | ANe: 0.53 1/m
: Energiebedarf
CO2-Emissionen: 8.94 kg/(n?-a)
Endenergiebedarf
' 40.69 kWh/[nf-a)

BRI C |
100

Prienerg;ﬁ’edarf

41.80 kKwh/(m?a)

Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV

| Primérenergiebedart

ergetische Qualitit der Gebaudehiille | DIN 410872 |
. Gebaude IstWert: 41.80 kwh/(m?-a) Gebaude IstWert HT": 0.272 Wi (meK) sommerlicher
~ Anforderungswert: 57.84 Kwh/(r-a) Anforderungswert HT*:  0.420 \W/{m-K) Warmeschutz |
. Aufteilung Energiebedarf B |
Kwh/(m?a) Heizung Warmwasser Gebaude gesamt
. Nutzenergie 17.71 14.85 32.57
Endene'gie 20.60 20.08 40.69
i P'imslenetgie 21.18 20.62 41.80
| Ehdenerﬁiébedéff
Jahrlicher Endenergiebedarf in kwh/(méa) fuir
Energietra .
» PR Heizung Warmwasser Gebdude gesamt
.EErdgas H 19.66 19.20 38.86
. Strom-Mix 0.94 0.89 1.83

ErsatzmaBnahmen [hut bei Neubau im Falle der Anwendung von § 7 Nr.2 Emeuerbafe-E nergien-Warmegesetz)

Anforderungen nach § 7 Ni.2 EEWaimeG

[ Die um 15% verschérften Anforderungswerte sind eingehalten.

Anforderungen nach § 7 Nr.2 in Verbindung
mit § 8 EEWarmel

B55 Energieeffizienz Gebaude DIN V 18599, Version

Die Anforderungswerte sind um:

PE: Verscharfter Anforderungswert:

% verscharft.
kwh/(mta)

WS: [ Die verschaiften Anforderungswerte sind eingehalten.
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